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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования  Придолинный сельсовет № 8-п от 17.02.2014 г. «Об утверждении схемы водоснабжения на территории муниципального образования Придолинный сельсовет», считать утратившим силу.
3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования Ташлинский район в сети « Интернет».
4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания.


Глава муниципального
образования                                                                     Д.М.Горбунова

 Разослано: администрация района, прокуратура района.
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ОТЧЕТ №07/16-01
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДОЛИННЫЙ
СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. ПРИДОЛИННЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2
Заказчик:Администрация муниципального образования 
Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области




ДиректорООО «Сплав-плюс»

______________Р.З. Зарипов

«16» июля 2021г.
М.П.
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1. Вводная часть
Схема водоснабжения и водоотведения Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской области на период до 2030 года с учетом перспективы до 2040 года  разработана на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой муниципального образования Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской области.
- Генерального плана Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской области.
А также в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении».
-Постановления Правительства РФ от 05 сентября 2013 №782 (ред. от 22.05.2020)  «О схемах водоснабжения и водоотведения»  
 Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
· прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;
· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
· карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· границы планируемых зон  размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
1) Водоснабжение:
- магистральные сети водоснабжения;
- водозаборы;
- насосные станции;
2) Водоотведение:
- канализационные насосные станции;
- канализационные очистные сооружения.

[bookmark: _Toc521339650]1.1 Сведения об экспертной организации
	Наименование организации:
	ООО «Сплав-плюс»

	Организационно-правовая форма:
	Общество с ограниченной ответственностью

	Директор:
	Зарипов Ринат Зяудатович

	Юридический адрес:
	460052, г. Оренбург, ул. Джангильдина д. 1/1, кв.358

	Фактический адрес:
	460048, г. Оренбург, ул. Монтажников д. 26 (2 этаж)

	Телефон/факс:
	(3532) 35-18-62

	ИНН:
	560908930

	Свидетельство об аттестации ЛНК:
	№ ЛНК-011А0006 от 09.04.2021 г.

	СРО проектировщиков:
	№ 63 от 11.03.2019г.
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1.2 Сведения о специалистах
Сведения о специалистах приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1  – Сведения о специалистах
	Фамилия, имя, отчество
	Сведения об аттестации

	Специалисты неразрушающего контроля

	Зарипов Ринат 
Зяудатович
	Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля 2-го уровня по: ВИК, УК уд. 37-5160 до 02.2022г.; 
ТВ №НОАП 0037-0450 выдано 08.06.2018 г.

	Хохлов Александр 
Анатольевич
	Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля 2-го уровня по: ВИК, УК уд. 0010-6535 до 07.2022г.; 
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1.3 Сведения о заказчике
	Организационно-правовая форма:
	Муниципальное образование

	Наименование организации:
	Администрация муниципального образования 
Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

	Глава администрации
	Горбунова Дина Масхутовна

	Юридический адрес:
	461192, Оренбургская область, Ташлинский район, 
пос. Придолинный, ул. Центральная, д. 2

	Почтовый адрес:
	461192, Оренбургская область, Ташлинский район, 
пос. Придолинный, ул. Центральная, д. 2

	ИНН:
	5648004452

	ОГРН:
	1065636019140

	Телефон/факс
	8 (35347) 2-91-21

	Электронная почта
	tatyana.sviri@yandex.ru



[bookmark: _Toc361734853]1.4 Паспорт схемы

Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Придолинного сельсоветаТашлинского муниципального района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской области

Местонахождение объекта

Оренбургская область, Ташлинский район, пос. Придолинный, ул. Центральная, д. 2.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении».
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы
Целями схемы являются:
- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2035г. 
-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;
- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- 	повышение качества питьевой воды;
- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
- реконструкция существующих водозаборных узлов;  	
- строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;
- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Придолинного сельсовета в целом;
-  прокладка канализационных сетей в районах Придолинного сельсовета;
- установка приборов учёта;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2020-2030г.
· прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
· консервирование скважин;
· строительство водонапорных башен;
· строительство КНС;
· прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.
Второй этап 2030-2040г.
· реконструкция существующих ВЗУ;
· строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;
· строительство КНС;
· прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.





Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.          Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2.          Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.
3.          Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
4.         Улучшение экологической ситуации на территории сельского  поселения.
5.          Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельсовета. 


1.5 Краткая характеристика территории

Придолинный сельсовет — сельское поселение в Ташлинском районе Оренбургской области Российской Федерации. Административный центр — посёлок Придолинный.
Прослеживая историю создания и развития  области и района невольно обращаемся к истории создания и развития своего совхоза, своего села. Организация нашего  села проходила в 1930-1931 годы создан он был на базе совхоза «Калинина» В этот период шел набор рабочих, создавался аппарат управления, набирался рабочий и продуктивный скот.
Их было более 400 человек-тех, кто вбивал первые колышки на фермах, строили землянки из дернины, базы скота, пасли гурты, готовили корма, лечили животных, завозили стройматериалы и оборудование. Многие из них погибли в годы  войны, многие умерли в мирное время. Нет в живых и первооснователей совхоза .
Первым директором был Минаев Михаил Васильевич. В этой должности он проработал с 1930-1933 года. Село   было названо именем героя гражданской войны-Шубрикова.
Со дня организации и до 1934 года контора совхоза находилась в селе Ташла.
На месте где сейчас расположена центральная усадьба в то время ничего не было, кроме зарослей талов реки и сенокосного луга, которые принадлежали когда-то  зареченским и благодарновским  зажиточным казакам.
В 1934 году контора совхоза была перенесена в село Грязный Иртек(сейчас село Заречное) В это время в совхозе создавались отделения(раньше они назывались  фермами) Фермы создавались не на пустом месте
-Первая ферма образовалась на месте хутора Локтева, который был основан еще в 1922 году. Раньше это была земля помещика Дугина. По  Указу Верховного Совета СССР сад и пахотные земли помещика были  конфискованы. Основателями этого села стали шесть братьев Локтевых, отсюда и название хутора. Впоследствии хутор был переименован в село Криницы. Название дано из-за многочисленных родников. В настоящее время населенного пункта Криницы не существует.
-2-ая ферма была образована на  хуторе Сенькино. В 1970 годах это село как неперспективное постепенно было ликвидировано и перенесено на центральную усадьбу
-4-ая ферма разместилась на месте водяной мельницы, где кроме мельницы были еще 4 землянки. Мельница принадлежала помещику Ульянову Максиму Семенович. В настоящее время это отделение не существует.
-3ая ферма создавалась на новом месте, так же как и центральная усадьба совхоза и называлась  с. «Новая жизнь», а центральная усадьба  «Пролетарское».
В 1935 году совхоз им. Шубрикова переименовываются в мясомолочный совхоз « Ташлинский»
В 1937 году открылась начальная  двухкомплектная школа, сначала на 3 отделении, а затем на 1 отделении. Первыми учителями были Казанцев и Степанов.
Одним из первых рабочих который был принят  на работу  в год организации являетсяШароваров Иван  Павлович. С 1931 по 1935 годы он участвовал в строительстве нашего села.
Совхоз направил его на годичные курсы ветеринарные  в 1938 году С 1939 года по 1941 год работал  ветеринарным фельдшером. Перерыв  его в трудовой деятельности внесла ВОВ. С первого и до последнего дня он защищал свободу и независимость нашей Родины. После демобилизации продолжал трудится по специальности.
Одним из первых рабочих были: ДжамбулатовМаканДжамбулатович, Сычев Василий Афанасьевич, ИмангалиевСандубайГазеевич, Зыбина Анна Филипповна, Жеребятьева Зоя Александровна , женщины комбайнеры- Хакимова Мария Алексеевна, Жутова Татьяна Федоровна.
Иван ИудовичСтратий. Не было ноги всю жизнь работал комбайнером. Вырастил со своей женой Миланьей 5 детей (4 сына и дочь).
От истории хозяйства  неотделима история Придолиннойср.школы
Одноэтажная  школа была построена в 1971году на возвышенной части села. На следующий год школьники заложили сад и парк  в память о погибших воинах землеках. Первый директором школы назначен Айсин Ким Халилович, проработал до 1979 года. До 1973 года школа была  девяти-летней, в сентябре 1973 года получила статус  средней школы.
До 1963 года с/з Ташлинский входил в состав Грязно-Иртексгого сельсовета
С 5 мая 1963 года до 1  января 1965  после  разукрупнения Грязно-Иртекского сельсовета на территории села был создан совхозный Ташлинский сельсовет. В это время совхоз входил в состав Ново-сергиевского района. В 1964 году совхоз был снова переведен в Ташлинский район. Так как на территории района стало  два одноименных сельсовета, то с января 1965 года центральную усадьбу переименовывается в поселок Придолинное и сельский совет становится Придолиный.
Таблица 2.1 – Численность населения Придолинный сельсовет:
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2021

	824
	↘795
	↘776
	↘767
	↘723
	↘702
	↘688
	↘628



Таблица 2.2 – Состав сельского поселения:
	№
	Населенный пункт
	Тип населенного пункта
	Население

	1
	Придолинный
	Поселок, административный центр
	628



Статус и границы сельского поселения установлены Законом Оренбургской области от 2 сентября 2004 года № 1424/211-III-ОЗ «О наделении муниципальных образований Оренбургской области статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, установлении и изменении границ муниципальных образований».
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Рисунок 1.1 – Схема границ, земель, ограничений 
МО Придолинный сельсовет


Глава 2. Схема водоснабжения
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В настоящее время на территории Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение централизованно.
Забор воды на территории Придолинного сельсовета осуществляется из трех действующих скважин (в том числе одна законсервированная). Также на территории Придолинного сельсовета действует одна водонапорная башня и один резервуар для забора воды.

	№ п/п
	Наименование
	Глубина, м
	Производительность, м3/час
	Год бурения

	1.
	Скважина № 1 
(пос. Придолинный)
- законсервирована
	110,0
	-
	1985 г.

	2.
	Скважина № 2 
(пос. Придолинный)
	110,0
	40,0
	1985 г.

	3.
	Скважина № 3 - резервная
(пос. Придолинный)
	80,0
	
	1987 г.



	№ п/п
	Месторасположение
	Наименование
	Объем, куб. м
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	пос. Придолинный
	Водонапорная башня № 1 
	25,0
	1987 г.



	№ п/п
	Месторасположение
	Наименование
	Объем, куб. м
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	пос. Придолинный
	Резервуар для забора воды
	200,0
	1975 г.



Общая протяженность водопроводных сетей в Придолинном сельсоветеТашлинского района Оренбургской области по состоянию на 01.01.2020 г. составила 8,0  км, общий износ сетей составляет 80-95%.
В соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.
Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).
1. Зоны санитарной охраны водозабора.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской области являются водоносныепласты.              
Рельеф территории поселения изменчивый. Абсолютные отметки в восточной части составляют 216,36-217,30м, повышаясь в центральной части до 231, 37м, постепенно понижаясь к западу до 201,2м.
Перепады высот достигают 10 метров.
Климат Оренбургской области умеренно-континентальный, характеризующийся сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура +5оС.. Средняя температура января - минус 13о С, июля +22 оС.Среднегодовое количество осадков составляет  от 630 до 730 мм.
Глубина сезонного промерзания и оттаивания грунтов составляет – 1,6 м.
В геологическом отношении в пределах изученной глубины в геологическом строении принимают участие отложения верхнечетвертичного возраста, перекрывающиеся с поверхности почвенно-растительным слоем.
1. Почвенно-растительный слой имеет мощность 0,2-0,4м.
2. Покровные отложения, вскрыты на глубине 0,2-0,4м, имеют незначительную мощность 0,3-1,0м, представлены суглинками легкими пылеватыми.
3. Фливиогляциальные отложения вскрыты на глубине 0,3-0,9м, мощностью 0,3-3,6м, представлены суглинками желто-бурыми.
4. Моренные отложения представлены суглинками красно-бурыми легкими и тяжелыми песчанистыми с гравием 15-20%.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников Ташлинского района составляют:
- 1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании недостаточно защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии 50 м от крайних скважин.
- 2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:
• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). Ташлинский район находится в III климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), подземные воды характеризуются достаточной степенью защищенности, исходя из этого для Ташлинского района Тм=100.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. 
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.













Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

	Наименование зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	- Все виды строительства;
- Выпуск любых стоков;
- Размещение жилых и хозбытовых зданий;
- Проживание людей;
- Посадка высокоствольных деревьев;
- Применение ядохимикатов и удобрений;

	- Ограждение и охрана;
- Озеленение;
- Отвод поверхностного стока на очистные сооружения.

	II и III пояса
	- Размещение складов ГСМ, ядохими-катов, минеральных удобрений, нако-пителейпромстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота;
- Применение удобрений и ядохимика-тов;
- Рубка леса главного пользования и реконструкции;
- Сброс промышленных, сельскохозяй-ственных, городских и ливневых сточ-ных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганиз-мов превышает установленные нормы;
- Закачка отработанных вод в подзем-ные горизонты, подземноескладирова-ние твёрдых отходов и разработка недр земли.

	- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора);
- Мероприятия по санитарной охране поверностных вод. 
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Схема водоснабжения c. ПридолинныйТашлинского района 
Оренбургской области



Протяженность водопровода 8,0 км.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика существующих водозаборных узлов
	№
п/п
	Населённый пункт
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, тыс. м³/сут.
	Мощность эл. двигателя и марка водяного насоса

	1.
	пос. Придолинный
	Скважина 1
(законсервирована)
	1975-1987 г.
	-
	-

	2.
	
	Скважина 2
	
	108,0
	Насос 4НГ-2,35

	3.
	
	Скважина 3 
	
	16,0
	Насос ЭЦВ 6-16-75



Основная масса водопроводных сетей состоит из пластиковых и железных труб различного диаметра. Износ водопроводных сетей составляет 80-95%.
Фактические потери в сетях при транспортировке  - 62% и не совпадают с расчётом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться из-за роста аварийности на трубопроводах неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.
Описание технологического цикла водоснабжения в пос. Придолинный
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Придолинный являлисьподземные воды, 1 водонапорная башня. Водоснабжение осуществляется от водонапорной башни в поселковую сеть по пластиковым трубам Ду=63 мм, 110 мм, асбестовым трубам Ду=100 мм, 200 мм, чугунным трубам Ду=98 мм, железным трубам Ду=57 мм, 89 мм.
Вода из трехскважин (одна законсервирована) с помощью насосов поступает в водонапорную башню. Водонапорная башня служит для регулирования расхода воды, для выравнивания напора, а также водонапорная башня является хранилищем запаса воды для аварийных случаев (подключение пожарных систем, выхода из строя погружного насоса, отключение электроэнергии). Резервуар для хранения расчетного запаса воды для нужд пожаротушения применяются на объектах, где отсутствует возможность подачи воды по магистральным водоводам или из естественных источников.
Башня может функционировать только совместно с водопроводной системой (нет отдельно подающей системы водопровода в башню и отдельно отходящей системы водопровода из башни.Система объединена в одном водопроводе). 
В зависимости от объема водопотребления, удаленности скважин и других технических нюансов, применяются следующие виды автоматики, установленные на скважинах:
1. На базе электроконтактных манометров (ступенчатое регулирование): погружной насос включается при падении давления в водопроводе до минимального рабочего уровня и выключается при достижении максимального рабочего давления.
2. На базе частотных преобразователей (плавное регулирование): позволяет поддерживать постоянное рабочее давление в системе водопровода за счет изменения скорости вращения погружного насоса.


2.1.2 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.
2. Водопроводная сеть на территории Придолинного сельсовета проложена в период 1975-1987г.,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.
3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.                                                                                                                                                                                                                             

2.2 Существующие балансы водопотребления
Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения малоэтажной индивидуальной застройки на расчетный срок составляет 230 л/сут. на 1 жителя, с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудованием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников не предусмотрено, вся застройка принята с местными водонагревателями.
Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития поселения.
Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на расчетный срок.



Водопотребление по Придолинному сельскому поселению на 2020г.

	
Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-цаизме-    ре-       ния
	
Кол-во
	Средне суточ. норма  на ед.  изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Средне.сут. м3/сут
	Годовое т.м3/год

	пос. Придолинный
Существующее положение 2020г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	628
	160
	117,92
	43,04
	

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	
	11,79
	4,30
	

	
	Полив
	чел
	628
	50
	36,85
	4,42

	
	Итого:
	
	
	
	166,56
	51,76


	
1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 
2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).
3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).


Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.
Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  – 10 л/с; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 5 л/с. 
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2.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере  водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.
В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Придолинного сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Придолинного сельсовета до 2040 года приведены  в таблице 2.2.



Таблица 2.2 –Численность населения Придолинного сельсовета

	№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Численность населения, чел.

	

	

	Современное состояние, 2020 г


	Расчетный срок-2030г.
	Расчетный срок -2040г.

	

	

	
	Прирост
	Итого
	Прирост
	Итого

	1
	пос. Придолинный
	628
	15
	643
	15
	658

	Итого
	628
	15
	643
	15
	658



В перспективе развития Придолинного сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения. 
При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки для Придолинного сельсовета принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;
- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.
В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:
160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);
50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012                « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»



Таблица 2.3 – Суммарное водопотребление по Придолинному сельскому поселению на период до 2040г.г.

	
Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-цаизме-    ре-       ния
	
Кол-во
	Средне суточ. норма  на ед.  изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Средне.сут. м3/сут
	Годовое т.м3/год

	пос. Придолинный до  2040г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	643
	160
	122,72
	44,79
	

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	
	12,27
	4,48
	

	
	Полив
	чел
	643
	50
	38,35
	4,6

	
	Итого:
	
	
	
	173,34
	53,87
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В рамках разработанного генерального плана в пос. Придолинный предусматривается расширение территорий исключительно жилой застройки. 
В рассматриваемых населенных пунктах за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие/реконструируемые. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления. Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от внутренней сети водопровода зданий. 
Существующие водозаборы каждого из населенных пунктов способны обеспечить расчетные объемы. В случае соответствия сырой воды нормативным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» никаких дополнительных мероприятий не потребуется, в противном случае необходимо строительство водопроводных очистных сооружений (в случае несоответствия по физико-химическим показателям), либо станции обеззараживания (при несоответствии по микробиологическим показателям).
Помимо, этого для приведения водопроводных сетей в надлежащее состояние необходима разработка программы по восстановлению водопроводных сетей и проектов санитарно-защитных зон.
   Запасы подземных вод в пределах сельсовета по эксплуатируемому горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. 
Состав и характеристика ВЗУ определяется на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройка централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.  
Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по технически условиям владельцев водопроводных сооружений.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды.
Для нормальной работы системы водоснабжения Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской области планируется:
 - реконструировать существующие ВЗУ в населённых пунктах с центральным водопроводом; 
- заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;
 - получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведённым для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населённых пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;
 - переложить изношенные сети, недостаточного диаметра и новые в населённых пунктах (в пос. Придолинный), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учёта холодной воды;
 - создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зелёных насаждений.
На этот период для обеспечения всех жителей сельсовета водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
1.Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.
2.Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
 (
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	Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Придолинном сельсовете в срок до 2030 года и на перспективу до 2040 года


	Наименование мероприятия
	Местонахождение объекта
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4

	«Реконструкция системы водоснабжения с
бурением артезианской скважины и 
устройством станции водоподготовки  в
пос. ПридолинныйТашлинского района 
Оренбургской области»,3км

	пос. Придолинный,Ташлинский район Оренбургская область
	2030-2040
	22 433,73

	Всего:
	22 433,73



Глава 3. Схема водоотведения

3.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

3.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования
	
[bookmark: _GoBack]В настоящее время населенный пункт Придолинного сельсоветаТашлинскогорайона Оренбургской областисети канализации не имеет. Впос. Придолинный центральная канализация отсутствует.         
 Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населенного пункта оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения

В настоящее время населенный пункт Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской областисети канализации не имеет. Впос. Придолинный центральная канализация отсутствует.         

3.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования 

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации территория Придолинного сельсовета не охвачена. 
2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести возведение новых канализационных насосных станций.

3.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Придолинного поселения приведены в таблице 2.5. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.





Таблица 2.5 – Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
	
Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-цаизме-    ре-       ния
	
Кол-во
	Средне суточ. норма  на ед.  изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Средне.сут. м3/сут
	Годовое т.м3/год

	пос. Придолинный Существующее положение 2020г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	628
	160
	117,92
	43,04

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	
	11,79
	4,30

	
	Итого:
	
	628
	
	129,71
	47,34



3.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 
Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Придолинного сельсоветаТашлинского района Оренбургской области приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Результаты расчета суммарного расхода сточных вод
	
Потребитель
	Наименование расхода
	Ед-цаизме-    ре-       ния
	
Кол-во
	Средне суточ. норма  на ед.  изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Средне.сут. м3/сут
	Годовое т.м3/год

	пос. Придолинный 2040г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	658
	160
	122,72
	44,79

	
	Неучтенные расходы
	%
	10
	
	12,27
	4,48

	
	Итого:
	
	
	
	134,99
	49,27



3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельсовета, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.
Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.
На территории сельсовета предлагается строительство канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельсовета предусматривают следующие мероприятия:
1. В пос. Придолинныйпланируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;
2. Строительство модульных очистных сооружений в  пос. Придолинный.


2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.
1) Общие положения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ)
	Наименование мероприятия
	Местонахождение объекта
	Сроки реализации
	Затраты на строительство, тыс.руб.

	1.
	2.
	3.
	4.

	Строительство 
очистных сооружений и канализационных 
сетей в пос. ПридолинныйТашлинского района Оренбургской области.
	пос. Придолинный
Ташлинского района Оренбургской области
	2030-2040гг.
	16000,00

	Всего:
	16 000,00


Глава 4. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2020г. по 2040г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:
Первый этап 2020-2030г.г.
1. Проектирование и строительство сети хозяйственно-питьевого водоснабженияи  водозаборного узла в пос. Придолинный;
2. Строительство сети хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Придолинный;
3. Проектирование и строительство канализационных очистных сооруженийпос. Придолинный;
4. Проектирование и строительство  сети хозяйственно-бытовой канализации  Ø2 225м.

Второй этап 2030-2040г.

1. Проектирование и реконструкция  сети хозяйственно-питьевого водоснабженияи  водозаборного узла в пос. Придолинный;
2. Проектирование и реконструкция сети хозяйственно-питьевого водоснабженияи  водозаборного узла в пос. Придолинный;
3. Проектирование и строительство очистных сооружений и канализационных сетей в пос. ПридолинныйТашлинского района Оренбургской области;
4. Проектирование и строительство очистных сооружений и канализационных сетей в пос. ПридолинныйТашлинского района Оренбургской области.



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ
по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения


	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Общая стоимость, тыс.руб.

	
	
	1 этап
2020- 2030г
	2 этап 2030-2040г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Водоснабжение
	
	
	

	1.1
	пос. Придолинный
	22 433,71
	
	22 433,71

	
	ИТОГО:
	22 433,71
	
	22 433,71

	2
	Водоотведение
	
	
	

	2.1
	пос. Придолинный
	
	16 000,00
	16 000,00

	
	ИТОГО:
	22 433,71
	16 000,00
	16 000,00

	
	ВСЕГО:
	22 433,71
	16 000,00
	38 433,71







	Специалист по неразрушающему
контролю II уровня ВИК, УК, ТВ
	
	
	
	Р.З.Зарипов

	(Удостоверение №37-5160 выдано 08.02.2019 г.
Удостоверение №НОАП 0037-0450 выдано 08.06.2018 г.)
	
	(подпись)
	
	(И. О. Фамилия)



Приложение 1 Копии разрешительной документации на осуществление деятельности
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Ha 4-x aucmax
32 Mo beMHHKH (BBINIKH)
33 KanarHble joporu
34. DyHUKyNEpbI
3i5: IckanaTopsl
3.6. Jluprel
3.7 KpaHpI-Tpy6oyKnajunKu
3.8. KpaHbl-MaHHUNYIATOPBI
3.9. [raTdopMbl OAbEMHBIE /ISt HHBAJHOB
3.10. KpaHoBble nyTH
0O6opyaoBaHue HeQTAHOM U ra30BOi NPOMBIILIEHHOCTH:
6.1. O6opysoBaHue ans 6ypeHHs CKBOKHH
6.2. 060opyoBaHHe IS AIKCIIyaTaALMH CKBAXKHH
6.3. 06opyfoBaHHe AJisi OCBOEHHUS H PEMOHTA CKBAXHH
6.4. 0O6opysoBaHKe razoHedTenepeKayHBaOIHX CTAaHIUH
6.5. lazoHedTenpoAyKTONpPOBO/AbI
6.6. Pe3epByapbl fist HepTH U HePTENPOAYKTOB
060pyA0oBaHHE METATYPrU4eCKOM NPOMBINIIEHHOCTH:
7.1. MeTa/lIOKOHCTPYKI{MH TeXHHUYECKHX YCTPOMCTB, 3AaHHH H COOPYKeHUH
7.2 Dasoryordis TenuaNoHIeCHEE Mgy
73 llandu wyriEoiies. e RoRmeil septardbpeanavisoyiies Koaiiel
Dbdpywrnse Boniapailossipaeonacibl ¥ 2iiee s DR ACHINE KPOMaReAL T
8.1. (gopvacrase. Sismetunx, yedrernmuaetvne ¥ yedTenepdbabatisaopny NpoipRaaits, |
pa6oTaroiiee noj AgasBienrdeM o 16 MIla
060py/A0BaHHe XHMHYECKHX, HeQTEeXHMHUYEeCKHX H HedTenepepabaThIBAlOUUX POU3BOJCTB,
pa6oTaroiiee noj AaBjaeHHeM ceeime 16 MIla
Ofioy iosarie Ruiscitny, dedrexiamediuy W wéreiepepabaTnBannuy pbHEstTrY
pa6oTaroiiee 1noj BaKyyMoM
Peikoeyankl A0 Yiauediy sl BoBukapooiatniis W TORCMEER BT s
H30TepMUyecKHe XpaHUIHILA
KpuoreHnHoe o60pyaoBaHHe

W. o. PykoBoauTens
HesaBucumoro oprana

10 aTTEeCTaL MK J1abopaTopuit
Hepaspy1aoero KOHTpoIs
000 «3KCITEPT HK»
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EnuHast cucTeMa OLEHKM COOTBETCTBUS
B OBjacTy NPOMBIJIEHHOM, BSKOJOTMYECKOM
BesonacHoOCTM, 6eB30MacHOCTM B BHEpPTeTHUKEe M
CTPOUTEJIECTBE
Perannsumua OpraH no arrecrauuy .nadopa'ropuii Hepaspyuawuero KOHTpoJs
0611ecTBO ¢ OrpaHMYeHHO# 0TBeTCTBeHHOCThIO «IKCITEPT HK»
(000 «3KCIEPT HK»)

(CBuAeTeILCTBO 06 aKKpeAUTa UK B EAUHOM cHCTeMe OLleHKH COOTBETCTBUS
Ne 10111 or 25.12.2018T1.)

NPUJIOXKEHHUE ot 09 anpens 2021 r.
K CBUAETEJIBCTBY OB ATTECTALIUU

Ne IHK-011A0006 om 09 anpeas 2021 2.

JlaGopaTopuss HK 000 «Cnias +»
0611eCTBO C OTPAaHUYEHHOH 0TBeTCTBEHHOCThIO «CIIJIAB +»

Ha 4-x Aucmax ¢

8.7. 060py/ioBaHHe aMMHAYHbIX X0JI0/JUJIbHBIX YCTAHOBOK

8.8. TMeun, ko1l BOT, 3HEProTexHON0rHYecKHe KOT/Ibl U KOTJIbl yTHIMU3aTOPbI

8.9. KomnpeccopHoe u HacocHoe 060py/j0BaHHe

8.10.  IlenTpudyru, cenapaTopsl

8.11.  IucrepHbl, KOHTeHHepbl (604kH), GasOHBI A/ B3PbIBONOXAPOONACHBIX M TOKCHYHBIX Be-
1IeCTB

8.12.  TexHosoru4eckue TPy6ONpPOBOABI, TPYGONPOBOABI Mapa H ropsiyei BoAbI

06BbeKTHI JKeJIe3HOA0POXKHOr0 TPaHCnopTa: |

9.1. TpaHCNOpTHBIE CPE/CTBA (LMCTEPHbI, KOHTEHHEPbI), Tapa, yNaKoBKa, Npe/iHa3HauYeHHble s |\
TPAHCMOPTUPOBAHHUS ONACHBIX BELECTB (KpOMe NepeBO3KH CKHKEHHBIX TOKCHYHBIX ra30B)

92! [Mosbe3/iHble MyTH HEOGIEero Nob30BaHHUA

. O6opyaoBaHHe AJIsi XPAaHEeHHs H NepepatoTKH PACTUTE/IBHOrO ChIPbS:

10.1.  Bo3ayxoAyBHbIe MalIHHBI (TYp6OKOMIPECCOPHl BO3/YUIHBIE, TYPGOBO3/YX0AYBKH)

10.2.  BentuasTopsl (LeHTPOGeXHbIE, pajiHanbHbie, BB/l)

10.3.  /lpo6uIKK MOJIOTKOBbIE, BaJIbLIOBBIE CTAHKH, IHTOJIEHTOPbI

. Srdmsam-coppyieksn (ornnrsaminge olhem)

11.1.  Mera/iM4ecKue KOHCTPYKIMH (B ToM yHce: CTanbHble KOHCTPYKIIHH MOCTOB)

11.2.  BeTOHHBbIE U XKeJNe300eTOHHbIE KOHCTPYKIHH

11.3. KaMeHHble H apMOKaMeHHbIe KOHCTPYKLUH

II. Bubl (MeTO/ibI) HEpa3pyIaKIEro KOHTPOISA:

1. PafiMaMOHHbIN: 4.1. MarHHTONOPOIIKOBBIH.

1.1. Paguorpadpuueckuit (PK): 5. BuxpeTokossiii (BK).

1.1.1. PenTreHorpaduyeckuii. 6. [IpPOHHKAIHIHMH BelleCTBaMMU:

2. YapTpasBykosoi (YK): 6.1. KannanspHetii ([BK).

2.1. YbTpasByKoBast edeKTOCKOm s, 8. Inexrpuyeckuii (3K).

2.2. YbTpa3ByKoBas TOJNIMHOMETPHS. 11. Busya/ibHbI} U H3MepHTebHbIN (BUK).
4. MarauTHbI# (MK):

II1. BUABI AEATEJIbHOCTH:
1. U3roToBsieHue
2. CTpouTenbCTBO

U. 0. PykoBoauTess
HesaBucuMoro opraHa

10 aTTecTalHHu JabopaTopui
Hepaspyuawuero KOHTPos
000 «3KCITEPT HK»
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EguHast cucTeMa OLIeHKM COOTBETCTBMS
B oBylacTy MNPOMBIUIIEHHOM , 3KOJOTUYECKOM
6esonacHoOCTM, 6eB30MacCHOCTM B BDHeEpreTHKe
CTPOUTENBLCTEBE

He3aBHCHUMBIH OpraH no aTrecTanyu J1aGopaTopui Hepa3pyuIaUero KOHTPoJIs
Sfmeersb e bl BRI DD SR el o LT R
(000 «3KCHEPT HK»)
(CBuaeTeLCTBO 06 aKKpeAUTALMH B EAMHOM cHCTeMe OIeHKH COOTBETCTBUSA
Ne 10111 ot 25.12.20181.)

TIPUJIOXKEHHUE ot 09 anpens 2021 .
K CBU/ETE/IbCTBY OF ATTECTALIMH

Ne /IHK-011A0006 om 09 anpeas 2021 2.

Jla6opaTopus HK 000 «Cnnas +»
0611ecTBO C OrPaHUYEHHOH 0TBEeTCTBEHHOCThIO «CIIJIAB +»

Ha 4-x aucmax

3. MouTax

4. PeMOHT

S. PekoHCTpyKuusa

6. JKcrIyaTalus

7. TexHu4ecKoe JMarHoCTHpoBaHHUe, 06CIe/loBaHHe, IKCepTH3a
8. TexHUYeCKOe OCBH/AETEIbCTBOBAHHE

* - 0611aCTh aTTeCTalMH Ja60pPaTOpUM ONpejesieHa B COOTBETCTBMM C MepevyHeM 06jacTeil aTrecTamuu
/N1a60paTOPHit HepPa3pymaKIero KOHTPO/IA.

Iporokon 3acefanusi Komuccuu no arrecranuu Ne JIHK-15/2021/1 ot 09 anpens 2021 r.
YTo4uHeHUe 06/1aCTH ATTeCTAUMM:

1)- 33 HCKJIIOYEHHEM NIPOBE/IEHUs PEHTTeHOrpaguIecKoro KOHTPOJIA 060pyA0BaHNA METa/IypPrUyecKoii MPOMbILI-
JIEHHOCTH, 06'bEKTOB JKe/IE3HOA0POKHOT0 TPAHCTIOPTA, 060PY/I0BAHUA /ISl XPAHEHUs U NepepaGoTKH PacTHTENLHOrO
ChIpbs;

2)- 33 HCK/IIOYEHHEM MPOBEAEHHA MATHHTHOTO KOHTPOJ/ISt MAarHHTOMOPOIUIKOBBIM METOA0M 06'bEKTOB CHCTEMBI ra-
30cHa6keHUs (razopacnpefesieHns), MOABEMHBIX COOPYKEHHH, 060PY0BaHHS METAIYPrHyecKor NpoMbILIeHHO-
CTH, 06'BEKTOB XKEJIE3HOAO0POXKHOr0 TPAHCMOPTA, 060PYAOBaHHSA AIS XpPaHEHHS M NepepaGoTKHU PacTHTEeNbHOro Chi-
pbs;

3)- npoBeeHHe BUXPETOKOBOTO KOHTPOJA PacnpoCTpaHsaeTcs Ha 060pyAoBaHUe, paGoTatouiee Moj H36bITOYHbIM
JiaBieHHeM, 060pyAoBatie HedTAHON U ra30BOH MPOMBIILIEHHOCTH, 060PYA0BaHHE B3PBIBOTIOKAPOOMNACHBIX H XHMH-
YeCKH OMacHBIX IPOH3BO/ICTS;

4)- 32 UCK/TIOYEHHEM MPOBEAEHHS KOHTPOJISA MPOHUKAIOIWMH BEIIeCTBAMH KamHJUIIDHBIM METO/I0M 060pyA0BaHHS
METaJIypru4ecKoii NPOMbIIIIEHHOCTH, 06BEKTOB XKeNe3HOA0POXKHOr0 TPAHCNOPTa, 060PYAOBAHHA A/ XPAHEHHS H
nepepaboTKH PaCTHTENILHOTO ChiPbA;

5)- 32 HCKJTIOYEHHEM NIPOBEAEHHS AIEKTPHYECKOr0 KOHTPOJIA MOABEMHbIX COOPYXeHHH, 060pyA0BaHUS MeTaLIyp-
IHYECKO# MPOMBIILIEHHOCTH, 06BEKTOB HKe/Ie3HOJ0POXKHOT0 TPAHCMOPTa, 060PYAOBAaHHUS A/ XPaHEHUS U nepepa-
6OTKH PaCTHTE/ILHOTO ChIPbS.

CBHAETE/IbCTBO JIeHCTBUTE/IbHO B TeYe€HHE YCTAaHOBJIEHHOr0 CPOKa MpH yC/AOBHH MOATBEpX/e-
HUA pe3y/IbTaTAMH HHCIEKIHOHHOI0 KOHTPOJIS.

U. 0. PykoBoauTens

He3aBucumoro opraHa

110 aTTeCcTal MK J1abopaTopui

HepaspyLaIero KOHTPoJs ~

000 «3KCITEPT HK» R A.K. [puHApPOXKUK
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000 «MHCTHTYT NPOMBILLINIEHHO 6e30NacHOCT!»
He3aBUCUMBIii OPraH No aTrecTaLuy nepconana s obnacti HK

CaupeTenbcTeo 06 akkpeautauuu Ne HOANM-0037
Cpok aeiicteua Ao 22.07.2021 r. s -
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KsanudukaumoHHoe yaoctosepeHue Ne 37- 5160
VposeHs ksanudukauum, Bua (METOA) KOHTPONS, HaMMeHoBaHue (MHAEKC) OBbekToR
KOHTpONs B cooTeeTcTBUM C MpaBunamu aTrecTauum nepcoHana s o6nactu
Hepa3pyLIaIoLLIEero KOHTPONA.

HacTosilee yAOCTOBEpeHNe AeHCTBUTENLHO TOMLKO NPU HaNUuMM
lyaocTrosepeHus o nposepke 3HaHuit npaBun Ge30nacHoCTy.
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Ne HOAI-0037 Eaian oACToMa oLieNH COOTBRTCTBUR B OGNACT MPOMBAINEHKOR,

m aKononmECKol Ge30MOGHOCTH, 6630NBEIOCTH b IMEPrETINE W CTPONTENLCTBE

000 "MHCTUTYT NPOMBILWNeHHO# GesonacHocT"

Comnerenscreo o axspemraunn N HOATI - 0037 0 22 07.2021 ¢

KsanudmkaumoHnHoe ynocroBepeHue
Ne HOATI 0037-0450

amunms: 3apunoB
Vma: Punat
Orectso: 3aypnatosuy
Top poxaeHns: 1976

TOANHCE CreLmMankcTa “TGATHGE pyKGBGAWTenA HOAM
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